广州医科大学附属番禺中心医院外立面发光字改造项目
[bookmark: _GoBack]用户需求书
1、 项目概况
1、 我院楼栋标识牌户外安装已有十五年时间，已出现不同程度老化，鉴于安全角度及标识改造更新，计划对其实施更新。内容包括：15楼楼顶女儿墙医院名称发光字、住院大楼侧幕墙发光字logo、住院大楼侧幕墙发光字1、住院大楼侧幕墙发光字2、住院大楼侧幕墙发光字3。
2、 我院名称更改，需要对门诊楼顶女儿墙医院名称发光字更改为“广州医科大学附属番禺中心医院”。
上述详见下表：
	标识内容及改造地点
	效果（仅供参考）

	
15楼楼顶女儿墙医院名称发光字
	[image: 建筑的摆设布局

描述已自动生成]

	

住院大楼侧幕墙发光字logo
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住院大楼侧幕墙发光字1
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住院大楼侧幕墙发光字2
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住院大楼侧幕墙发光字3
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门诊楼顶女儿墙医院名称发光字
	[image: ]




            




2、 报价及技术要求
	序号
	 标识类别
	工艺描述
	规格（mm）
	数量
	单位
	单价
	合计

	1.建筑立面发光字部分
	
	

	1
	门诊楼顶女儿墙医院名称发光字
	1、安装位置：门诊楼顶正面女儿墙；
2、logo及字体采用3mm铝板切割冲孔折弯焊接，背后加强筋固定，整体烤氟碳漆封光油；
3、字体部分冲孔正面安装外露LED发光灯珠；
4、墙体安装铝型材标准卡件码与正面铝板的背后形成阴阳卡扣扣合（原理与铝板幕墙一致）；
5、logo尺寸：2800*2800mm
6、院名称中文尺寸：1320mm高，英文尺寸：435mm高。
7、电源输出电线为2.5mm2,电线数量2X4mm2使用35米，电线安装按标准穿铁管安装；
8、配35A空气开关1个，35A交流接触器1个，10A时控开关1个；
	23000*2800
	64.5
	㎡
	
	

	2
	15楼楼顶女儿墙医院名称发光字
	1、安装位置：15楼顶正面女儿墙；
2、字体采用3mm铝板切割冲孔折弯焊接，背后加强筋固定，整体烤氟碳漆封光油；
3、字体部分冲孔正面安装外露LED发光灯珠；
4、墙体安装铝型材标准卡件码与正面铝板的背后形成阴阳卡扣扣合（原理与铝板幕墙一致）；
5、立体字尺寸：2650*2650mm
6、电源输出电线为2.5mm2,电线数量2X4mm2使用35米，电线安装按标准穿铁管安装；
7、配35A空气开关1个，35A交流接触器1个，10A时控开关1个；
	2650*2650
	6
	个
	
	

	3
	住院大楼侧幕墙发光字logo
	1、安装位置：住院楼侧墙；
2、logo部分背后在屋面地面上骨架焊接种脚，不锈钢三角支撑牢固，logo3mm铝板冲孔正面安装LED光源发光，整体烤氟碳漆封光油；
3、logo尺寸：3500*3500mm
4、电源输出电线为2.5mm2,电线数量2X4mm2使用35米，电线安装按标准穿铁管安装；
5、配10A空气开关1个，时控开关1个；
	3500*3500
	1
	套
	
	

	4
	住院大楼侧幕墙发光字1
	1、安装位置：住院楼侧墙；
2、楼宇立体发光字：3mm铝板造型字激光折弯焊接，背后加强筋固定，背面安装LED发光。整体烤氟碳漆封光油，字体背后种不锈钢螺杆悬浮于墙体安装；
3、立体发光字尺寸：1800mm高
4、电源输出电线为2.5mm2,电线数量2X4mm2使用35米，电线安装按标准穿铁管安装；
5、配10A空气开关1个，时控开关1个；
	1800*1800
	2
	个
	
	

	5
	住院大楼侧幕墙发光字2
	1、安装位置：住院楼侧墙；
2、楼宇立体发光字：3mm铝板造型字激光折弯焊接，背后加强筋固定，背面安装LED发光。整体烤氟碳漆封光油，字体背后种不锈钢螺杆悬浮于墙体安装；
3、立体发光字尺寸：1800mm高
4、电源输出电线为2.5mm2,电线数量2X4mm2使用35米，电线安装按标准穿铁管安装；
5、配10A空气开关1个，时控开关1个；
	1800*1800
	1
	个
	
	

	6
	住院大楼侧幕墙发光字3
	1、安装位置：住院楼侧墙；
2、楼宇立体发光字：3mm铝板造型字激光折弯焊接，背后加强筋固定，背面安装LED发光。整体烤氟碳漆封光油，字体背后种不锈钢螺杆悬浮于墙体安装；
3、立体发光字尺寸：1800mm高
4、电源输出电线为2.5mm2,电线数量2X4mm2使用35米，电线安装按标准穿铁管安装；
5、配10A空气开关1个，时控开关1个；
	1800*1800
	2
	个
	
	

	2.其他部分

	1
	大型吊机费
	1.大型吊装设备
	     /
	1
	项
	
	

	2
	保险费
	项目保险和个人安装保险
	     /
	1
	项
	
	

	汇总合计
	大写：
	小写：

	说明：1.以上报价含增值税，含拆除原有的发光字、水泥沙等辅材等，以及设计、制作、高空安装、保险等一切费用；以上报价有效期为一个月。



3、 资格要求
提供《营业执照》、《安全生产许可证》、操作人员《高空作业证》
4、 是否进口产品
否
5、 是否面向中小企业或小微企业
是
6、 是否接受联合体投标
否
7、 商务要求
1、 工期：签订合同后，30天内完成施工安装；
2、 质保期：必须提供不少于1年整体免费保修，质保期内中标供应商须提供质量“三包”服务，因施工拆卸安装等造成的质量问题而引发的费用全部由中标供应商承担。
3、 响应时间：即时响应；紧急情况 4小时内到达现场。非紧急情况 12 小时内到达现场。
4、 修复时间：24小时内解决。
5、 定期保养：产品在使用过程中，成交供应商应配合采购人对产品进行定期检查，免费为采购人提供技术咨询。
6、 在保修期间，如中标供应商未能按规定履行维修责任义务，则采购人有权自行聘人维修，其费用按实际发生费用由中标供应商承担”。
8、 付款方式
1、自收到供应商请款资料（请款函、发票），于15个工作日内，支付合同总价的30 %。
2、项目施工完毕并通过验收后，自收到供应商请款资料（验收报告、请款函、发票），于15个工作日内，支付至合同总价的100%。
                               广州医科大学附属番禺中心医院
                                           2024年4月24日
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